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Aula

0.32
20°C
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Siłownia

0.28
16°C

1600W

Magazyn sali sportowej

0.27
16°C
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Pom. trenerów

0.25
20°C

250W

Łazienka

0.26
24°C

400W

Sala sportowa

0.24
16°C

8000W

Komunikacja

0.23
16°C
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Komunikacja

0.21
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Komunikacja

0.33
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Sklepik szkolny

0.30
20°C

Toaleta dla niep.

0.37
20°C

Szatnia

0.29
20°C

5100W

Pom. pomocnicze

0.31
n.o.

Grzejnik płytowy z podłączeniem od dołu

 - z wkładką zaworową,

 - z głowicą termostatyczną,

 - z zestawem przyłączeniowym.
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Zejście do grzejnika
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Wejście pod strop

Zejście do grzejnika

Zejście do grzejnika Pod stropem Pod stropem

Wejście na piętro
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Instalacja c.o. z rur stalowych zaciskowych zewnętrznie ocynkowanych

(zasila grzejniki na sali sportowej)

Instalacja c.o. z rur stalowych zaciskowych zewnętrznie ocynkowanych

(zasila instalację wentylacyjną)
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Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła

1200m3/h, nagrz. wodna 70/50°C, 9,0kW, 6,3kPa
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1200m3/h, nagrz. wodna 70/50°C, 9,0kW, 6,3kPa
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1200m3/h, nagrz. wodna 70/50°C, 9,0kW, 6,3kPa
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UWAGI:

1. W pomieszczeniach, w których grzejniki zostały wymienione na płytowe

należy wymienić tylko instalację rurową.

2. Nie podlegają wymianie grzejniki i instalacja rurowa w pomieszczeniach, w których

zostały one wymienione na nowe.

WŁ Wentylator łazienkowy uruchamiany włącznikiem światła

WŁ

WŁ

Rys. zamienny do rysunku z dnia 15.12.2021 r.


