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Pom 04

-wysokosé od posadzki do

rur wentylcyjnych 190cm
~odleglos¢ miedzy rurami
mierzona migdzy anemostatamil
403 cm

-odleglosc od grzejnika do
sciany przeciwleglej 591 cm
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od posadzki do

-odleglos¢ miedzy rurami
mierzona migdzy anemostatami
477 cm

-odleglosc od grzejnika do
sciany przeciwlegle] 591 cm
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2-odleglosc od grzejnika do

Pom 08

-wysokosé od posadzki do

rur wentylcyjnych 190cm
-odleglos¢ miedzy rurami
mierzona migdzy anemostatami
482 cm

Sciany przeciwleglej 591 cm
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Pom 11

-wysokos¢ od posadzki do

rur wentylcyjnych 187cm
-odleglos miedzy rura a sciana
mierzona migdzy anemostatami
516 om

-odleglosc od grzejnika do
sciany przeciwlegle 591 cm
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PIWNICA

INWENTARYZACJA POMIESZCZEN
MAGAZYNOWYCH




